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La estación de biodiversidad Tiputini de la Universidad San Francisco de Quito presenta un 
déficit energético, debido a que solamente se existe luz eléctrica durante 6 horas al día, 
generadas por un motor a diésel. Con el afán de mejorar esta situación y reducir el impacto 
ambiental, el presente trabajo de tesis propone el diseño de un sistema solar fotovoltaico 
autónomo para la estación que permita tener una generación continua de energía eléctrica. 
Se requiere de 136 paneles solares monocristalinos de 300W, y un banco de 54 baterías de 
plomo ácido. Se realizó un análisis de la eficiencia energética de sus edificaciones por medio 
de paquetes informáticos de libre acceso Design Builder, SolidWorks y Energy Plus. Se obtiene 
que haciendo un cambio de ventanas se puede disminuir el consumo de aire acondicionado 
en 9,25%. Además, se diseñó un sistema de aire acondicionado centralizado para reducir el 
consumo de energía eléctrica y se realizó la construcción de un prototipo del sistema 
energético.  Finalmente, mediante un estudio tecno-económico se obtiene que el sistema 
fotovoltaico y de aire acondicionado centralizado son más costosos que los actuales. Sin 






The Biodiversity Station Tiputini has an energetic deficit, given that a diesel motor produces 
electricity for 6 hours a day. With the intention to improve its situation, and reduce the 
environmental impact, the present thesis project proposes the design of a standalone 
photovoltaic system that allows continuous electricity usage. It requires 136 monocrystalline 
300W solar panels and a battery bank of 54 flooded lead acid batteries. To reduce the electric 
consumption, an analysis of the energetic efficiency of its buildings was conducted via the 
software Design Builder, SolidWorks and Energy Plus. It is found that by changing the window 
type, air conditionate can save up to 9.25% of electric consumption. In addition, the design 
of a centralized air conditionate system was done to reduce electric consumption and the 
construction of a prototype of an autonomous photovoltaic system were done. Finally, 
through a techno-economical study, it was found that both photovoltaic system and 
centralized air conditionate systems, have higher initial costs, but they offer advantages in 
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Con el afán de mantener la conservación en la estación de biodiversidad Tiputini (TBS), 
es necesario que el impacto generado por la estación sea mínimo. Se han tomado varias 
medidas como la generación de energía eléctrica de 6 horas al día por medio de generador a 
diésel MODASA MP-82 de potencia de 83kW. Sin embargo, la generación no es suficiente y el 
impacto de este es considerable. Es necesario mejorar la calidad de vida en la TBS y mantener 
un mínimo impacto ambiental mediante el uso de energías renovables. Por lo tanto, el 
objetivo del presente trabajo es estudiar el campo y así, proponer el diseño de un sistema 
fotovoltaico para mejorar las condiciones energéticas en dicho lugar. Además, se realizan 
simulaciones de la eficiencia energética del laboratorio y el diseño de un sistema de aire 
acondicionado centralizado para este, con la finalidad de reducir el consumo eléctrico y 
consecuentemente las emisiones.  Al final, se evalúa la viabilidad de implementación 
mediante un estudio tecno-económico. 
Debido a la alta radiación solar, los sistemas autónomos de energía fotovoltaica (SAPS) 
son técnica y económicamente viables para lugares remotos, como lo es la estación Tiputini 
(Ayop, Isa, & Tan, 2017).  A pesar de que en los últimos años los precios de los sistemas 
fotovoltaicos se han vuelto muy competitivos en el mercado, la adopción de dicho sistema 
sigue siendo muy baja comparado con fuentes tradicionales. Esto se debe a que existen varias 
barreras tanto económicas, como sociotécnicas, gerenciales y políticas (Ayop et al., 2017). En 
Latinoamérica, las fuentes de energía no convencionales representan una parte muy pequeña 
de la generación eléctrica (Cevallos-Sierra & Ramos-Martin, 2018). La mayor barrera que se 
tiene en el Ecuador en la tecnología solar fotovoltaica son los costos de su implementación a 
pesar de cómo se mencionó anteriormente, estos han venido cayendo en los últimos años. 
(Cevallos-Sierra & Ramos-Martin, 2018).  
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En la actualidad existen varios tipos de celdas solares. Su eficiencia ha venido 
creciendo en los últimos años (Karakaya & Sriwannawit, 2015). Los principales tipos de 
paneles fotovoltaicos son monocristalinos y policristalinos. Los monocristalinos presentan 
una eficiencia y un costo mayor al de los policristalinos (Abdelkader & Sharaf, 2010). La 
elección de estos se debe basar de acuerdo con diseño, costos y disponibilidad de área en la 
estación Tiputini.  
El análisis de eficiencia energética es implementado mediante el software Design 
Builder (DB).  DB tiene una interfaz gráfica amigable al usuario para el modelado de 
edificaciones virtuales, y funciona paralelamente con el programa Energy Plus (EP). EP trabaja 
con la técnica de solución integrada, la cual divide a la simulación de forma modular y facilita 
la resolución de las ecuaciones gobernantes (Us Department Of Energy, 2010). Este análisis 
consiste en el modelado de los laboratorios de la estación Tiputini y la determinación de las 
cargas energéticas. Por lo tanto, mediante este programa se puede determinar el consumo 
de energía eléctrica del laboratorio, y a su vez, los fenómenos de transferencia de calor que 
ocurren.  
Finalmente, con el afán de optimizar el consumo energético, se diseña un sistema de 
aire acondicionado centralizado tipo volumen variable de aire. Este tipo de sistemas presenta 
un sistema de regulación de aire para cada habitación, dependiendo de la temperatura 
indicada por un termostato. La compuerta de aire fresco se deja abierta cuando se requiere 
un máximo desempeño y viceversa (Zhou, Yan, & Shi, 2017). Por esta razón, los ductos del 
sistema son diseñados para su capacidad máxima de enfriamiento.  Este tipo de sistemas 
consumen menos energía, pero presentan altos costos de instalación y mantenimiento (Zhou 
et al., 2017). Por dicha razón, el estudio económico es importante para evaluar la viabilidad 




El presente trabajo de titulación de se divide en 5 secciones. En la primera sección se 
realiza la simulación de cargas energéticas en el laboratorio de la Estación de Biodiversidad 
Tiputini TBS (aire acondicionado, cargas lumínicas, radiación solar, etc.) por medio del 
paquete informático Design Builder (DB). Una vez conocidas las cargas energéticas de 
laboratorio se procede a implementar mejoras para que la energía eléctrica consumida sea 
menor. En segundo lugar, se procede a realizar el diseño de un sistema solar fotovoltaico con 
los datos encontrados en la primera sección. La tercera etapa del estudio es acerca del diseño 
de un sistema de aire acondicionado centralizado eficiente. De la misma manera, se procede 
a la cuarta sección, la cual consiste en un estudio tecno-económico y la evaluación de 
viabilidad de implementación de estas mejoras en la TBS. La quinta y última sección consiste 
en la construcción de un prototipo del sistema fotovoltaico autónomo. 
 
Simulación de las cargas energéticas del laboratorio de la TBS. 
La simulación se realiza con los paquetes informáticos de libre acceso (DB). Este 
programa permite modelar el consumo energético y el flujo de calor dentro de una 
edificación, utilizando las aproximaciones a la solución de la ecuación de transferencia de 
calor (Energy, 2017). 
Inicialmente, se requiere introducir la ubicación geográfica del lugar de estudio, ya 
que se requiere datos de temperatura, humedad relativa y radiación para el cálculo de las 
cargas. Con los planos de la edificación del laboratorio, se procede a modelar dicho 
laboratorio en DB. Dado a las limitaciones de los planos, se requiere del paquete informático 
imageJ para obtener dimensiones no detalladas en los planos (Anexo A). Es importante 
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mencionar que en la presente simulación no se realizó el modelado de los balcones de la 
estación, dado su complejidad y su mínima influencia en el tipo de estudio realizado. 
Posteriormente, se procede a la caracterización de los materiales de construcción, 
como las paredes, las ventanas y el piso. En este caso, las paredes de la edificación constan 
de dos capas de fibrocemento con un espacio de aire entre ellas y los pisos están cubiertos 
con baldosa. En la figura 1 se puede observar la configuración de la pared, la cual permite un 
aislamiento muy alto, ya que la conductividad térmica del aire es muy pequeña en relación 
con la del fibrocemento. 
 
Figura 1. Modelado de las paredes de la edificación 
Posteriormente, se requiere introducir el número de personas que usualmente se 
encuentran en dicho lugar, para el cálculo de energía que estos desprenden.  Tomando en 
cuenta que los resultados de esta sección son usados en el diseño de un sistema de aire 
acondicionado, la simulación se lleva a cabo para el peor escenario posible. Por lo tanto, se 
tiene que, en el mes de febrero, el número máximo de visitantes es de 145 personas (Anex 
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o B). Además, el número de computadoras funcionando al mismo tiempo es de 20. Estas 
computadoras, consumen energía eléctrica y además disipan calor que afecta al desempeño 
del sistema de aire acondicionado. 
El sistema de aire acondicionado actual que usa la edificación del laboratorio consta 
de 4 aires acondicionados tipo ventana, ubicados en la librería, en un aula, y en oficinas. DB 
ofrece modelos para los diferentes tipos de sistemas de aire acondicionado. Se introduce su 
capacidad y eficiencia para que estos sean modelados. Además, se introduce los horarios de 
operación del laboratorio, el cual trabaja durante 6 horas al día. Los horarios son de 10:00 a 
13:00, y de 18:30 a 21:30. 
Una vez obtenidos todos los datos operativos y estructurales del laboratorio, se 
procede a correr la simulación para obtener las cargas energéticas. Se realiza un análisis del 
consumo energético de cada hora del año en el laboratorio. 
DB trabaja de forma modular. De esta forma, divide el edificio en módulos y permite 
el estudio integral del mismo (Design Builder, 2017). En su mayor parte, el sistema trabaja 
con ecuaciones ya integradas. Por ejemplo, una de las más usada es la ecuación de flujo de 
calor a través de una pared. La ecuación 1 es la fórmula de transferencia de calor a través de 
las paredes de la edificación. 
𝑄 = 𝑈𝐴(𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛)    (1) 
Donde Q es la pérdida o ganancia de calor, UA es el coeficiente de transferencia de 
calor global de la sección en estudio,  𝑇𝑜𝑢𝑡 es la temperatura exterior y 𝑇𝑖𝑛 es la temperatura 






Diseño del sistema solar fotovoltaico. 
Debido a que la estación se encuentra en una zona remota, es necesario que el sistema 
sea autónomo. Es decir, debe ser independiente de cualquier conexión eléctrica exterior. Un 
sistema autónomo de energía solar requiere radiación solar diaria. Se debe tomar en cuenta 
sus variaciones durante el año. La figura 2 muestra la configuración de un sistema fotovoltaico 
autónomo, el cual consta de un regulador, un inversor, los módulos solares y baterías. Un 
análisis preciso de consumo de energía es imprescindible para un dimensionamiento óptimo 
del sistema. (Kebour, Hadj Arab, Hamid, & Abdeladim, 2017). Para el presente diseño, se usó 
el concepto de probabilidad pérdida de carga (LPSP por sus siglas en inglés). 
 
Figura 2. Configuración de un sistema fotovoltaico autónomo. 
El concepto de LPSP no es más que la proporción entre el déficit de energía y el total 
de la demanda eléctrica en un periodo de tiempo (Razman, 2017).  Para llevar a cabo la 
metodología de diseño LPSP se debe tomar en cuenta varios factores como el área de techos 
disponible en la TBS, los niveles de radiación solar, ubicación geográfica, factores 
ambientales, capacidad de paneles solares y baterías (Ding, 2012).  
Los datos de la radiación solar y temperatura en la estación son usados. Estos factores 
afectan directamente el desempeño de los paneles fotovoltaicos. La irradiación solar difusa y 
directa son componentes requeridos para el cálculo de la irradiación en una superficie 
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inclinada (Kebour et al., 2017). Para su cálculo, se requiere saber la ubicación geográfica de 
lugar y son extraídos por medio del paquete informático SAM.  La figura 3 muestra la situación 
geográfica del campamento, la cual está a una latitud de -0.6380629 y longitud de -
76.14983440000003 grados decimales. 
 
Figura 3. Localización de Estación de biodiversidad Tiputini. Fuente: Google Maps. 
Para el dimensionamiento de los módulos solares, se usa el modelo de diodo único 
para calcular la potencia generada por los paneles solares (Razan, 2017). En la figura 4 se 





Figura 4. Modelo del circuito de diodo único (Razan, 2017). 
A partir de este modelo, se extrae las ecuaciones para el cálculo de la potencia 
generada por los paneles. La ecuación 2 describe la corriente producida por los paneles 
solares.  La ecuación 3 describe la obtención de los parámetros que afectan la ecuación 2. Y 
finalmente, la ecuación 4 describe el voltaje producido por el sistema. 
𝐼𝑝𝑣 = 𝐼𝑟𝑒𝑓 ∗
𝐼𝑠𝑐
𝐼𝑠𝑐𝑟𝑒𝑓
     (2) 
𝐼𝑟𝑒𝑓 = 𝐼𝑠𝑐(1 − 𝑘𝑟𝑒𝑓
((𝑉𝑟𝑒𝑓+𝑅𝑠∗𝐼𝑟𝑒𝑓)/𝑉_𝑜𝑐)−1 )    (3) 
𝑉𝑝𝑣 = 𝑉𝑟𝑒𝑓 + (𝑉𝑜𝑐 − 𝑉𝑜𝑐𝑟𝑒𝑓) + 𝑅𝑠(𝐼𝑟𝑒𝑓 − 𝐼𝑝𝑣)   (4) 
Donde, Iref es la corriente de referencia del modelo bajo condiciones estándar (STC), 
Iscref es la corriente de circuito corto de referencia, Isc es la corriente de circuito corto en STC. 
Las condiciones estándar STC son las que se desarrollan con una radiación solar horizontal de 
1000 W/m2 y a 25 grados centígrados. Vref es el voltaje de referencia del modelo, Voc ref es el 
voltaje de circuito abierto de referencia y Voc es el voltaje de circuito abierto en STC (Ding, 
2012). Sin embargo, la obtención de los parámetros de la ecuación 2 y 3 contienen 
parámetros teóricos difíciles de encontrar. Ding propone una relación que involucra los 
factores de irradiancia, temperatura, coeficientes de temperatura de Isc y de Voc (los cuales 
dependen del fabricante) para encontrar la corriente y el voltaje de salida de los paneles 
solares. Dichas relaciones son descritas en las ecuaciones 5 y 6. 
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𝐼𝑠𝑐 = 𝐼𝑠𝑐𝑟𝑒𝑓 ∗ (1 + α ∗ (𝑇 − 𝑇𝑆𝑇𝐶)) ∗ (
𝐺
𝐺𝑆𝑇𝐶
)   (5) 
𝑉𝑜𝑐 = 𝑉𝑂𝐶𝑅𝐸𝐹 ∗ (1 + α ∗ ln (
𝐺
𝐺𝑆𝑇𝐶
) + β(𝑇 − 𝑇𝑆𝑇𝐶))   (6) 
 
Donde, T es la temperatura en un determinado tiempo, TSTC son las condiciones de 
temperatura estándar para los paneles solares, G es la radiación solar global horizontal (RGH) 
en una determinada hora, GSTC es la RGH en condiciones estándar. En adición, se requiere 
encontrar el parámetro Rs, el cual es la resistencia en serie del modelo matemático descrito 










  (7) 
 
Una vez obtenidos los presentes parámetros, se procede a escoger un inversor con 
capacidad para la potencia máxima requerida por el sistema.  
La obtención de la potencia generada está dada por la multiplicación del voltaje y la 
corriente generada.  El presente trabajo analiza cada hora durante 7 años típicos en la 
estación tiputini (7 años es la vida útil de las baterías), y compara más de 22500 
combinaciones de paneles y baterías.  En total, se requiere analizar aproximadamente 1379 
millones de datos, para encontrar la combinación óptima que otorgue el menor precio posible 
y la mayor confiabilidad. Para analizar esta magnitud de datos, se requiere la elaboración de 
un código que resuelva dichas ecuaciones. 
Para que la vida de la batería sea la máxima, el estado de carga (EDC) máximo debe 
estar en el 80% de su capacidad de almacenamiento, y el mínimo debe ser el 20%. (Razan, 
2017). La ecuación 8 describe los límites en los cuales se debe trabajar. 
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𝐸𝑏𝑚𝑖𝑛 < 𝐸𝑏𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 < 𝐸𝑏𝑚𝑎𝑥     (8) 
 
El método LPSP realiza el cálculo del EDC de las baterías para una determinada hora. 
Por lo tanto, en las ecuaciones 9 y 10 se describe el estado de carga de la batería cuando la 
potencia generada por los paneles solares es mayor (estado 1) o menor (estado 2) a la energía 
demandada por la estación en esa hora, respectivamente (Ding, 2012). Es necesario notar que 
lo que más consume energía eléctrica en la estación tiputini es el laboratorio. Este laboratorio 
labora 6 horas al día, de 10:00 a 13:00 y de 6:30 a 9:30pm. Por lo tanto, el periodo más crítico 
será en las noches, ya que no se genera electricidad y se requiere de mucha energía. Es posible 
que se necesite un banco de baterías bastante grande.  
𝐸𝑏(𝑡) = 𝐸𝑏(𝑡 − 1) + (𝐸𝑝𝑣(𝑡) −
𝐸𝐿(𝑡)
𝑛𝑖𝑛𝑣
) ∗ 𝑛𝑏𝑎𝑡𝑡   (9) 
𝐸𝑏(𝑡) = 𝐸𝑏(𝑡 − 1) − (
𝐸𝐿(𝑡)
𝑛𝑖𝑛𝑣
− 𝐸𝑝𝑣(𝑡))    (10) 
 
Donde, 𝐸𝑏(𝑡) es la energía almacenada en las baterías en un tiempo t, 𝐸𝑏(𝑡 − 1) es 
la energía almacenada en las baterías en la hora anterior, 𝐸𝑃𝑉 es la energía producida por los 
paneles solares en determinada hora, 𝐸𝐿(𝑡) es la energía que demanda la estación en un 
tiempo t, 𝑛𝑏𝑎𝑡𝑡 y 𝑛𝑖𝑛𝑣 son las eficiencias con las que trabajan las baterías y el inversor. (Razan, 
2017). 
Una vez analizado el estado de carga de las baterías a través del tiempo, se puede 
calcular cuantas horas un determinado arreglo de baterías y módulos solares ha fallado en 
los 7 años. Para ello, se introduce el concepto de pérdida de suplemento de potencia LPS, el 
cual es la cantidad de energía deficiente en un determinado tiempo. El cálculo de este 
parámetro es descrito en la ecuación 11.  
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𝐿𝑃𝑆(𝑡) = 𝐸𝐿(𝑡) − (𝐸𝑃𝑉 + 𝐸𝐵(𝑡 − 1) − 𝐸𝑏𝑚𝑖𝑛) ∗ 𝑛𝑖𝑛𝑣  (11) 
Por lo tanto, el LPSP para un determinado arreglo de baterías y paneles solares está 
dado por la ecuación 12. La ecuación 12, como se explica anteriormente, no es más que la 
proporción entre la suma de la energía deficiente en un determinado tiempo (7 años en el 




     (12) 
 El valor de LPSP varía entre 0 y 1. Cuando LPSP es 0, quiere decir que, en cada hora 
de un año, para un determinado arreglo, el déficit de energía es nulo. Por otro lado, si LPSP=1, 
significa que el déficit de energía es total y el sistema falla todo el tiempo. Si un arreglo llega 
a tener un valor de 0.5, esto significa que el 50% del tiempo, el arreglo falla.  Para los 
propósitos del presente estudio, cualquier valor de LPSP mayor a 0, es rechazado (Razan, 
2017). 
La figura 5 muestra el diagrama de procesos que se debe seguir para encontrar el valor 




Figura 5. Diagrama de proceso, para la obtención de LPSP. (Razan, 2017) 
Como ya se mencionó, se requiere el análisis de 1379 millones de datos para el 
presente proyecto. Por lo tanto, se usa el paquete informático Matlab, para la ejecución de 
dicho análisis.  
Posteriormente, se obtiene una curva de iso-confiabilidad. Dicha curva se indica en la 
figura 6 y es la línea donde el valor de LPSP para cada configuración es contante. Por lo tanto, 




Figura 6. Curva de isoconfiabilidad (Razan, 2017). 
Una vez obtenido el número de paneles solares a utilizarse, se calcula su área y lugar de 
ubicación en la estación Tiputini. El generador fotovoltaico consiste en un arreglo de módulos 
conectados en serie y en paralelo de acuerdo con las necesidades de voltaje e intensidad 
requeridas. (Kebour et al., 2017). Se asume que los módulos serán idénticos. 
 
Diseño de un sistema de aire acondicionado centralizado para el laboratorio de la TBS. 
Es importante realizar un cálculo lo más exacto posible ya que un 
sobredimensionamiento de este puede provocar pérdidas muy altas de energía y por lo tanto 
dinero. La elaboración del diseño de un sistema de aire acondicionado de volumen variable 
de aire consta de un ducto de aire de salida y otro de retorno. La variación del volumen de 
aire se da por medio de los dispositivos conocidos como cajas de volumen variable 
(Recommendations, Impacts, Share, Issues, & Role, n.d.). Los requerimientos de diseño son 
acondicionar un volumen de 1442 metros cúbicos, con un sistema que consuma menos 
energía que el sistema actual, y satisfaga las condiciones de confort de los usuarios del 





1.- Determinación de cargas energéticas del laboratorio.  
En esta sección se calcula las cargas latentes y sensibles que existen en la edificación. 
Las cargas sensibles son aquellas añadidas al laboratorio por medio de conducción, 
convección y radiación mientras que las cargas latentes son el monto de energía absorbida o 
liberada durante un proceso de cambio de fase (Cengel & Boles, 2005). La determinación de 
dichas las cargas son necesarias para determinar la capacidad de enfriamiento y los equipos 
a escoger. 
Dichas cargas de calor latente pueden ser liberado por personas y por equipos, o por 
infiltraciones de aire. No obstante, la determinación de estas ganancias es llevada a cabo en 
el programa DB, dado que en la primera sección dichas ganancias ya son calculadas. El uso de 
DB y EP facilita el cálculo de estos parámetros. 
 
2.- Determinación de propiedades de diseño.  
Una vez conocidas las cargas energéticas, se procede al análisis termodinámico del 
lugar. El objetivo de esta sección es conocer las condiciones de diseño, la temperatura de 
confort para las personas y la temperatura de suplemento de los ductos. 
Por medio del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia de 
Orellana, se obtiene los datos de humedad relativa (HR) en la región (La, Orellana, & Bravo, 
n.d.). Los valores de temperatura de bulbo seco (Tbs) han sido extraídos por medio de 
información del programa SAM.  
Dado a que se tiene un lugar de mucha humedad relativa y un clima caliente, se 
requiere un proceso psicrométrico de deshumidificación y enfriamiento.  En la figura 7, se 




Figura 7. Proceso de deshumidificación y enfriamiento, extraído del programa 
Psychrometric Chart. 
Mediante el manual de fundamentos de aire acondicionado ASHRAE, se determina la 
temperatura y humedad relativa de confort. La figura 8, muestra la zona de confort y los 
rangos de temperatura y humedad relativa operativos para la comodidad de las personas. La 
temperatura de bulbo seco recomendada para el confort está entre 23 y 26 grados 




Figura 8. Rango de temperatura y humedad relativa operativas para el confort de las 
personas (Ashrae Standard, 2001). 
El cálculo de la temperatura óptima de salida de ductos puede ser muy complejo. Sin 
embargo, su selección no es críticamente importante. Basándose en las recomendaciones de 
la guía de diseño de sistemas VAV, la temperatura de salida de los ductos puede ser 55 grados 




3.- Diseño de ductos de aire acondicionado 
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Para el diseño de los ductos, se requiere seguir una serie de pasos para un 
dimensionamiento eficiente.  
El primer paso es el estudio de los planos del laboratorio y decidir en qué lugar de la 
habitación irán ubicados los ductos de salida y entrada. La ASHRAE recomienda que se deben 
ubicar donde la estratificación de zonas de calor puede ocurrir. Por ejemplo, si en una 
habitación existe un horno o una refrigeradora, uno de los ductos debe ubicarse cercano a 
dicho equipo. Posteriormente, se calcula el flujo volumétrico de aire acondicionado que 
requiere cada habitación. 
Para dicho cálculo, se usa la ecuación 13, la cual relaciona el volumen del espacio a 
acondicionar con el calor sensible de la habitación. Por otro lado, es necesario notar que los 
resultados de esta sección se validan con los obtenidos en DB. 
𝑉𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑄/𝑐𝑝𝜌∆𝑇     (13) 
 
Donde Q, es el calor sensible, 𝑐𝑝 es la capacidad calorífica específica del aire, y ∆𝑇 es 
la diferencia de temperatura ambiente con la temperatura de salida del acondicionador. El 
segundo paso, es la determinación del tamaño de los ductos. Para esto, se requiere saber la 
velocidad a la cual el aire pasa por los ductos. De la misma forma, la velocidad recomendada 






Tabla No. 1 Velocidad de ductos recomendada (Ashrae Standard, 2001). 
27 
 
Tipo de ductos Velocidades (ft/min) 
Ductos Principales 700 a 1200 
Ductos rama 600 a 1000 
Salida de ventiladores 1000 a 1700 
Componentes  
  
Filtros 150 a 350 
Louvers de salida 400 
Louvers de retorno 500 
 
 
Para el cálculo de las dimensiones de los ductos se usa la ecuación 14. En la cual se 
obtiene un área, la cual puede ser rectangular o circular dependiendo de la sección. 
𝐴 = 𝑉/𝑣     (14) 
Una vez calculado el área, se procede a calcular el diámetro de los ductos.  En caso de 
ser un ducto rectangular se calcula un diámetro equivalente.   Es necesario notar que, para el 
cálculo de los ductos de retorno, se pierde aproximadamente un 0.15
𝑐𝑓𝑚
𝑓𝑡2
  de flujo de aire. 
Por lo tanto, los ductos de retorno pueden ser dimensionados un tanto más pequeños. El 
tercer paso consiste en la elaboración del croquis de sistema de ductos. En este paso se 
determina el número de accesorios necesarios para el presente sistema.   
El cuarto paso consiste en la determinación de las caídas de presión a través de los 
ductos. Para la determinación de estos, se requiere escoger el tipo de difusor que irá en cada 
habitación, las cajas de volumen variable, y los accesorios, ya que los dichos componentes 
presentan diferentes caídas de presión.  Posteriormente, con la aplicación de la ecuación de 
caída de presión, la cual se describe en la ecuación 15, se procede a calcular dicha caída para 
cada tramo de la tubería donde existe cambio de diámetro, flujo volumétrico o velocidad.   
∆𝑃𝑖
𝛾






)     (15) 
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Donde ∆𝑃𝑖 es la caída de presión en un tramo i, 𝑧𝑎 − 𝑧𝑏 es la diferencia de alturas, f 
es el factor de fricción, L es la longitud de este, D es el diámetro del ducto (diámetro 
equivalente en caso de ser ducto rectangular), K es el coeficiente de perdidas menores en la 
tubería, V es la velocidad del fluido y g es la gravedad.  
Por otro lado, se requiere calcular el factor de fricción. La ecuación 16 describe una 











2       (16) 
Donde 𝜀 es la rugosidad del material, D es el diámetro y Re es el número de 
Reynolds. Posteriormente, se procede al cálculo de la presión estática en cada cambio de 
sección, ya que esta es necesaria para la selección de quipos.  La presión estática es la 
presión que tiene el fluido, (en este caso aire) independientemente de la velocidad. La 
ecuación 17 muestra la definición de dicha presión. 
𝑃𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 = 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −
𝜌𝑉2
2
     (17) 
Finalmente, se realiza los planos del sistema de ductos, mediante el paquete 
informático SolidWorks. En este esquema se presentan los planos de este, y sus respectivos 
detalles. 
4.- Selección de equipos 
La selección del equipo es la última parte del diseño del sistema de aire acondicionado 
centralizado. Dado a los altos costos de instalación que puede resultar dado la ubicación de 
la TBS, se ha optado por la selección de unidades auto- contenidas, las cuales tienen un costo 
de instalación más bajo que otros sistemas.  
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 Los parámetros anteriormente encontrados como son las cargas sensibles, latentes, 
temperatura de bulbo seco, húmedo y caídas de presión son elementales para la selección 
del equipo.  Con las cargas sensibles, latentes y Tbs se determina la capacidad del equipo. 
Además, las caídas de presión sirven para seleccionar el ventilador, mediante las curvas de 
desempeño provistas por el fabricante. 
Entre los fabricantes se tiene a varias empresas como Carrier, Renzor, Trane, y York. A 
partir de estos, se busca el equipo que cumpla con las especificaciones requeridas, y a su vez 
sea económicamente viable.  
Evaluación Tecno- económica 
Una vez estudiado las mejoras al laboratorio, diseñado del sistema fotovoltaico 
autónomo y el diseño del sistema de aire acondicionado, se procede a realizar el análisis de 
costos para evaluar su viabilidad. La presente sección se divide en 3 partes.  
En la primera parte se evalúa el ahorro energético al cambiar el tipo de ventana de la 
estación. En la segunda y tercera parte, se hace un estudio comparativo de vida de los 
sistemas actuales (generador a Diesel y aire acondicionado tipo ventana) con los sistemas a 
implementarse (sistema fotovoltaico y aire acondicionado centralizado). Esto se hace con la 
ecuación 18, la cual transforma los costos iniciales en costos uniformes a lo largo de la vida 




, 𝑖, 𝑛)      (18) 
Donde A es el valor uniforme de ingresos o egresos, P es el valor presente, i es la taza 
de interés y n es el número de años de vida de determinado equipo. Finalmente, se enumera 





Construcción de un prototipo de sistema fotovoltaico autónomo. 
La construcción de un prototipo del sistema fotovoltaico se hace con el afán de 
representar la posible aplicación. El presente prototipo contiene generadores solares, 
baterías, regulador e inversor. En la figura 2 se observa el esquema de las partes que presenta 
el prototipo antes mencionado.  Como se habla en la sección 2.2, el sistema autónomo no es 
conectado a ninguna fuente externa. Por lo tanto, el uso de baterías es indispensable para la 
confiabilidad de este. El voltaje de la batería debe ser un tanto menor, al del generador 
fotovoltaico.  El uso de diodos es importante debido a que, si la corriente viaja en la dirección 
contraria, los paneles solares no se vean afectados. De la misma forma, se necesita un 
inversor de corriente continua a corriente alterna. Los dispositivos que se conectan a la pared 
funcionan en su mayoría con corriente alterna.  Su tamaño será de 1m x 0,5 m. La capacidad 
de dicho prototipo es de aproximadamente 60W. Los paneles solares son monocristalinos ya 
que estos poseen una mayor eficiencia. 
La generación de energía eléctrica se realiza a través de los paneles solares. Estos 
paneles son conectados en serie y paralelo, para alcanzar una determinada corriente y 










Simulación de pérdidas de energía a través del laboratorio de la TBS  
La simulación de las cargas energéticas del laboratorio de la TBS fue llevada a cabo en 
el programa DB. Inicialmente, el modelado de la edificación es llevado a cabo en dicho 
software. La figura 9 muestra la geometría de dicha edificación.  
 
 
Figura. 9. Vista frontal y vista posterior de edificación de laboratorios de la TBS. 
 
Las cargas energéticas del laboratorio han sido calculadas por medio del mismo 
programa. En la tabla 2, se muestra el consumo total de energía eléctrica de la estación 
durante un año, el cual es 33737,1 kwh. Es necesario notar que los consumos difieren por 


















Enero 606,9 411,4 655,7 1029,3 2703,4 90,1 
Febrero 548,2 365,7 726,0 883,5 2523,4 84,1 
Marzo 606,9 396,1714 702,6 1019,4 2725,1 90,8 
Abril 587,3 396,1714 726,0 1021,1 2730,6 91,0 
Mayo 606,9 411,4 702,6 1117,8 2838,8 94,6 
Junio 587,3 380,9 726,0 1159,8 2854,1 95,1 
Julio 606,9 411,4088 726,007
2 
1195,0 2939,4 98,0 
Agosto 606,9 411,4 702,6 1212,2 2933,2 97,8 
Septiembr
e 
587,3 380,9 726,0 1145,2 2839,5 94,6 
Octubre 606,9 411,4 702,5 1213,6 2934,6 97,8 
Noviembr
e 
587,3 396,1 726,0 1127,9 2837,5 94,6 
Diciembre 606,9 396,1 726,0 1148,4 2877,5 95,9 
    Total 33737,1 Kwh/año 
 
Por otro lado, en la figura 10 se muestra el balance de energía dentro de las 
habitaciones que tienen sistemas de aire acondicionado tipo ventana. Este balance de energía 
esta dado por el calor que emiten varios equipos, las personas, el calor que ingresa (por 
radiación y conducción), etc. El análisis es necesario, dado que, a partir de la reducción de 






Figura 10. Ganancias internas dentro de laboratorio (anual). 
Además, se requiere saber el consumo energético del aire acondicionado. La figura 11 
muestra la energía entregada por el sistema de aire acondicionado en los laboratorios de la 
TBS, a través del año. La imagen comprende el porcentaje de enfriamiento sensible y el 






Figura 11. Energía de salida del sistema de aire acondicionado tipo ventana en la TBS. 
 
Antes de la instalación del sistema fotovoltaico autónomo, es necesario realizar 
mejoras a la TBS.  Por esto, se propuso reducir el consumo de energía eléctrica por medio de 
cambios en la estructura del edificio. Se procede a realizar las simulaciones de los lugares que 
contienen aire acondicionado. Si se logra reducir el consumo de aire acondicionado en dichos 
lugares, se reduce la cantidad de electricidad consumida.  
Como se puede observar en la figura 1 y 10, dado que las paredes del laboratorio 
contienen un espacio de aire entre dos capas de fibrocemento, la resistencia térmica de las 
paredes es muy alta, y hace que la ganancia de calor por conducción sea demasiado baja (364 
kwh/año). Por lo tanto, añadir un aislante (fachada verde o polyester) a este lugar resulta 
inviable.  
Por otro lado, la mayor ganancia de calor se debe a las ventanas exteriores. Por lo 
tanto, una mejora propuesta en este estudio es el cambio de ventanas. 
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La ventana actual tiene un valor U de 6, W/m2 k. Cambiando las ventanas por un 
material con coeficiente de transferencia de calor menor, los costos de aire acondicionado se 
reducen. La figura 12 muestra una imagen de otro arreglo para nuevas ventanas. Este arreglo 
de dos ventanas separadas tiene un valor U de 3,159 W2/m2 k 
 
Figura 12. Sistema de doble ventana para el laboratorio de la TBS. 
 
Una vez hecho el cambio, se vuelve a realizar la simulación. Esta vez, se obtiene que 
el consumo de energía por parte del aire acondicionado fue menor, pero no 
substancialmente. El ahorro producido por esta mejora en el sistema de aire acondicionado 
es solamente del 2%. Lo cual represente 4.12 galones de diésel al año. En otras palabras, el 
ahorro anual es de 5 dólares al año.  Sin embargo, se realiza la misma simulación con otro 
tipo de ventana, la cual consiste de dos ventanas transparentes separadas por aire y un 
polímero transparente (U=1,723 W/m2 k). Al realizar la simulación con este tipo de ventana, 
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se obtiene que las ganancias de calor fueron menores. Por lo tanto, el consumo energético 
decreció. En la tabla 3 se resume las diferencias de las tres simulaciones y el consumo 
energético de los tres casos. 
 




















13273,53kwh 13023,91kwh 12045,48kwh 
Ahorro 0% 1,88% 9,25% 
 
Diseño de Sistema Fotovoltaico  
Para el dimensionamiento de los diferentes componentes del presente diseño 
fotovoltaico, se realiza el método LPSP, el cual calcula la proporción de energía deficiente con 
la energía demandada para diferentes arreglos de paneles y baterías. Por lo tanto, se escribe 
un código de Matlab (Anexo C), para calcular todos los arreglos para el cual el sistema 
fotovoltaico cumple todas las horas del año, durante 7 años. 
Se extrajo los datos de radiación global horizontal solar de cada hora por medio del 
programa SAM, el cual sirve para el diseño de sistemas fotovoltaicos conectados a la red. En 

























 Por otro lado, se escoge el panel solar y la batería que serán usados. En la tabla 5, se 
enlistan sus características. El tipo de panel solar usado en el presente estudio es SW 300 
Mono de la marca Solarworld y es un panel solar de tipo monocristalino de capacidad de 
300W en condiciones estándar. Las baterías usadas son de marca Rolls y son de tipo plomo 
ácido de ciclo profundo de 2V. El inversor es de la marca SMA y tiene una capacidad de 24kWh 











Tabla 5. Descripción de Inversor, módulos solares y baterías 
Panel solar SW 300 Mono 
Potencia Máxima 300 Wp 
Voltaje de circuito abierto 40 V 
Punto de voltaje de máxima potencia 32,6 V 
Corriente de circuito corto 9,83 A 
Punto de corriente de máxima potencia 9,31 A 
Eficiencia del módulo 17,89% 
Batería S-1660 Rolls Flooded de ciclo 
profundo 
Capacidad 1284 Amp. H 





Inversor SMA Sunny TriPower 24000TL 
Capacidad de inversor 24Kwh 
Tipo Trifásico 
Eficiencia 98% 
Potencia Máxima de Entrada 36000 Wp (STC) 
 
 
Una vez realizada la simulación con el método LPSP con el software Matlab, se obtiene 
la figura 13, la cual indica el LPSP de varios arreglos de paneles solares y baterías. Como se 
observa, la parte que se encuentra de color amarillo, indica que el sistema fallará la mayoría 




Figura 13. LPSP de varios sistemas fotovoltaico-autónomos para la TBS. 
Se puede observar que, a partir de una combinación de 118 paneles y 118 baterías, se 
empieza tener LPSP =0. Sin embargo, el objetivo de este ejercicio es obtener el número 
óptimo. Por lo tanto, se procede a dibujar las líneas de isoconfiabilidad. La figura 14 muestra 
las líneas a en donde LPSP se mantiene constante. Mientras la línea esté más alejada del 





Figura 14. Líneas de isoconfiabilidad 
La figura 15 muestra las combinaciones de baterías y paneles solares que no fallarán. 
A partir de esto, se procede a calcular la mejor combinación posible. Por lo tanto, el número 
óptimo para el sistema autónomo es dado por el costo mínimo para la instalación. Tomando 
en cuenta el costo de los paneles solares y baterías, se tiene que la combinación óptima es de 





Figura 15. Zona de confiabilidad para arreglos de paneles y baterías en la TBS. 
 
Una vez conocido el número de módulos solares, se procede al dimensionamiento del 
controlador, el cual controla el flujo de corriente hacia las baterías. Se requiere un controlador 
capaz de soportar la corriente de circuito corto de todos los módulos. La tabla 6 da un 
resumen de los componentes que son usados en el diseño del sistema. En el anexo D, se 
puede encontrar toda la información acerca de los componentes.  
Tabla 6. Resumen de componentes de sistema autónomo fotovoltaico para la TBS. 
Componente Panel Solar Batería Inversor Controlador 
Marca SolarWorld Rolls SMA Morning Star Corp. TriStar 
TS-MPPT-60-600V-48-DB 
Modelo SW 300 
Mono 
s-1660 Sunny TriPower 
24000TL 
 
Costo Unitario 361 $ 410$ 6025$ 2136$ 




Una de las preocupaciones iniciales acerca del diseño de este sistema fue la poca área 
disponible para la implementación de los paneles solares. Sin embargo, dado a que el proceso 
de optimización da un número relativamente pequeño de paneles solares (en relación con 
otros métodos de dimensionamiento), este sistema puede ser implementado sin problemas. 
El área ocupada por los paneles es aproximadamente de 144 metros cuadrados. Por lo tanto, 
se requiere un área de 12 x 12 metros, la cual está disponible en los techos de las edificaciones 
en la TBS.  
 
Diseño de un sistema de aire acondicionado centralizado para el laboratorio de la TBS. 
1.- Determinación de cargas energéticas del laboratorio.  
Siguiendo la metodología, lo primero que se realizó fue el cálculo de las cargas 
energéticas por medio del programa DB. En la tabla 7 se resumen las cargas calculadas por el 
programa.   
 
Tabla 7. Cargas energéticas del laboratorio de la TBS. 
Tipo de transferencia de calor Carga (kW) 




Ganancias solares a través de ventanas 8,08 
Personas 10,65 
Ventilación externa 8,2 
Resumen  
Carga sensible 34,3 
Carga latente 32,6 
Carga Total 67 
 
La figura 16 muestra las cargas sensibles más relevantes que ocurren dentro del 
laboratorio. DB calcula estas cargas para cada hora del día. Como se observa, la línea de color 
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azul representa las cargas de enfriamiento sensible requerido para climatizar este lugar. Las 
ganancias por radiación a través de las ventanas exteriores (color amarillo) son las más altas. 
El cambio de ventanas que se propone en la sección 1 puede llegar a reducir este número en 
9,25%, haciendo que las cargas sensibles de enfriamiento sean menores. Por lo tanto, se 
reducirían los costos. 
 
Figura 16. Cargas sensibles a través de un día en los laboratorios de estación tiputini 
 
Además, la figura 17 muestra la carga de enfriamiento sensible (azul oscuro) y la total 
(azul claro) en un día, siendo la carga máxima 67kW. Con los datos de enfriamiento total se 
selecciona los equipos posteriormente. El eje Y describe la carga de enfriamiento y el X la hora 




Figura 17. Cargas de enfriamiento de laboratorio 
2.- Determinación de propiedades de diseño. 
Una vez conocidas las cargas, se procede a la siguiente parte, la cual es el estudio del 
proceso psicrométrico y el cálculo de las propiedades.  La Tbs de temperatura ambiente de 
diseño es de 29.3 grados centígrados. Además, se obtiene que la humedad relativa de diseño 
es 90%.  
Tomando en cuenta las recomendaciones del manual de diseño de aire acondicionado 
de Haines, las condiciones internas de confort son 24 grados centígrados y una humedad 
relativa de 50%. Esto significa que el proceso de acondicionamiento será uno de enfriamiento 
y deshumidificación. Por otro lado, se tiene que la temperatura de salida del aire es 12.778 
grados centígrados. La tabla 4 resume los parámetros mencionados. 
Tabla 8. Parámetros de diseño de sistema de aire acondicionado 
Parámetros Valor 
Temperatura exterior de diseño 29.3 C 
Humedad relativa exterior de diseño 90% 
Temperatura de confort 24 C 
Humedad relativa de confort 50% 







3.- Diseño de ductos de aire acondicionado 
El diseño de los ductos de aire acondicionado comienza con el cálculo de los flujos 
volumétricos. Usando la ecuación 13, se obtiene el flujo volumétrico para cada espacio a ser 
acondicionado. En la tabla 9 se resumen estos cálculos y se obtiene que el flujo máximo de 
aire es de 5337,34 𝑓𝑡3/𝑚𝑖𝑛.  
Tabla 9. Flujo de aire y carga de enfriamiento en laboratorios de la Tbs. 
 
Zona Carga Sensible de enfriamiento 
kW 
Flujo de aire 
(ft3/min) 
Área de estudiantes de posgrado 1 3,4 528,1 
Laboratorio 3,1 486,5 
Salón de clase 1 4,6 719,6 
Biblioteca 4,1 626,5 
Área de estudiantes de posgrado 2 2,9 458,4 
Área de estudiantes de posgrado 3 2,9 458,4 
Oficina camp 3,8 598,4 
Oficina P.1 2,2 342,6 
Oficina P.2 1,9 297,2 
Oficina P.3 2,6 410,6 
Oficina P.4 2,6 410,6 
Total 34,15 5337,3 
 
Una vez obtenido el flujo de aire, con los datos de rangos de velocidades se obtiene el 
área y el diámetro efectivo de los ductos. En la tabla 10 se muestran los cálculos para los 








Tabla 10. Área y diámetro de ductos de salida para el laboratorio de la estación Tiputini. 
Zona Área (𝒑𝒖𝒍𝒈𝟐) Diámetro Equivalente 
(pulg) 
Área de estudiantes de posgrado 1 76,0 10 
Laboratorio 70,0 10 
Salón de clase 1 103,6 12 
Biblioteca 90,2 10 
Área de estudiantes de posgrado 2 66,0 10 
Área de estudiantes de posgrado 3 66,0 10 
Oficina camp 86,1 11 
Oficina P.1 49,3 8 
Oficina P.2 42,8 8 
Oficina P.3 59,1 9 
Oficina P.4 59,1 9 
Ducto principal 640,5 29 
 
Luego, se realiza el mismo cálculo para los ductos de retorno. Debido al escape de aire, 
el flujo de aire de los ductos de retorno es menor al de salida. Por lo tanto, la tabla 11 muestra 
estos datos. 
Tabla 11. Área y diámetro de ductos de retorno para el laboratorio de la estación Tiputini 
Zona Flujo de aire de 
retorno (ft3/min) 
Área (pulg.2) Diámetro 
Equivalente (pulg) 
Área de estudiantes de 
posgrado 1 
448,81 64,63 9 
Laboratorio 413,57 59,55 9 
Salón de clase 1 611,72 88,08 11 
Biblioteca 532,59 76,69 10 
Área de estudiantes de 
posgrado 2 
389,64 56,10 9 
Área de estudiantes de 
posgrado 3 
389,64 56,10 9 
Oficina camp 508,66 73,24 10 
Oficina P.1 291,23 41,93 8 
Oficina P.2 252,66 36,38 8 
Oficina P.3 349,08 50,26 8 
Oficina P.4 349,08 50,26 8 
 
Posteriormente, se procede al tercer paso, el cual consiste en realizar un croquis del 
sistema. Este paso es importante para conocer las dimensiones, el número y tipo de 
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accesorios a usarse. La figura 18 y 19 muestran la forma que toman los sistemas de ductos de 
salida y de retorno respectivamente. En el Anexo E, se puede observar los planos de los 
sistemas de ductos a detalle. Es necesario notar que las limitaciones arquitectónicas del 
edificio no permiten el diseño de un óptimo de los ductos. De hecho, para la instalación de 
este sistema se requiere la perforación de varias paredes.  
 




Figura 19. Sistema de ductos de retorno 
Una vez definido el camino de los ductos a través de la edificación, se procede a la 
enumeración de los dispositivos y accesorios que están presentes en el diseño. Esta 
enumeración se la hace para luego realizar el cálculo de caídas de presión a través de las 
tuberías.  La caída de presión en las cajas de 8’’ y 9’’ es de 0.6 pulgadas de agua y 10’’, 11’’ y 
12’’ es de 0.5.  
Tabla 12. Lista de accesorios de ductos 




8'' Codo rectangular 90 grados 6 1,2 11'' 6'' 
  Caja de volumen variable 1      
  Te rectangular 0 1,15     
9'' Codo rectangular 90 grados 6 1,2 12'' 6'' 
  Caja de volumen variable 1      
  Te rectangular 2 1,24     
10'' Codo rectangular 90 grados 7 1,2 14'' 7'' 
  Caja de volumen variable 1      
  Te rectangular 1 1,36     
11'' Codo rectangular 90 grados 2 1,2 14´´ 8'' 
  Caja de volumen variable       
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  Te rectangular         
12'' Codo rectangular 90 grados 1 1,2 16'' 8'' 
  Caja de volumen variable 1      
  Te rectangular        
29'' Codo rectangular 90 grados 2 1,2 38'' 19'' 
  Te rectangular 1 1,64     
  reductores 2:1 2 1,1     
 
Una vez definida la geometría, el número de accesorios, se procede a definir el 
material. El material escogido para la presente aplicación es la lámina de acero galvanizada 
de 2 milímetros y tiene una rugosidad de 0.0005 ft (Ashrae Standard, 2001). Se escoge a este 
material, dado su disponibilidad, fácil manejo, y confiabilidad.  
Luego se procede hacia el cuarto paso, el cual es el cálculo de las caídas de presión a 
lo largo de arreglo de tuberías. Con el uso de las fórmulas 14 ,15 y 16 y los parámetros de 
caídas de presión extraídos de ASHRAE, se procede a determinar las caídas de presión en este 
sistema.  Se obtiene que la caída de presión en los ductos de alimentación es de 1078 Pa. o 
4.36 pulgadas de agua y de 392 Pa. o 1.57 de los ductos de retorno. La presión estática para 
ductos de salida es de 661Pa o 2,65 pulgadas de agua. En el anexo F, se puede observar un 
cálculo más detallado para cada sección en particular del sistema de ductos. 
Finalmente, se procede a la selección de equipos. Para aplicaciones medianas, Stein 
recomienda que el tipo de ventilador sea centrífugo inclinado hacia atrás. Debido a la calidad, 
variedad de productos, e información disponible, el fabricante Carrier ha sido escogido. La 
curva del fabricante para un ventilador de diámetro de 27 pulgadas en mostrada en la figura 
5. Con los datos de flujo volumétrico y caída de presión a través del sistema, se obtiene el tipo 





Figura 20. Curva de desempeño de ventilador centrífugo inclinado hacia atrás. (Absorption 
& Chiller, 2005) 
El ventilador funcionará a 1100 rpm y tendrá una potencia al freno de 
aproximadamente 3.5 BHP. Luego, se procede a escoger una unidad autocontenida que 
cumpla con los requerimientos de diseño. La tabla 5 indica un resumen de las características 
de la unidad escogida. Esta unidad contenida tiene un EER de 12,82, y su consumo máximo 
de energía eléctrica es de 65,3kWh/día. En el Anexo G, se puede observar la información 
completa del sistema escogido.  










12,82 65,3kWh/día 410-A 
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Tipo de Fan de alimentación BHP velocidad de 
rotación 
Centrífugo inclinado hacia atrás 3,5HP 1100 rpm 
 
Finalmente, en la figura 21, se puede observar la configuración de los accesorios y de los 
ductos a través de laboratorio. Este modelo ha sido hecho mediante el software SolidWorks 
 
Figura 21. Configuración de ductos de salida y retorno. 
 
Evaluación Tecno- Económica. 
La primera parte consiste en la evaluación del ahorro generado por el cambio ventana 
simple a un sistema de ventana triple de PVC. Se obtuvo que el ahorro por dicho cambio es 
de aproximadamente de 9,25% del consumo de energía eléctrica consumida por el aire 
acondicionado tipo ventana. Por otro lado, se tiene que el consumo anual del generador a 
Diesel es de 450 galones al año y el consumo energético anual es de 33737,1 kWh/año. 
Tomando en cuenta que el costo de Diesel es de 1,03 dólares por galón, se llega a obtener el 
costo del kilovatio-hora para la estación, el cual es de aproximadamente 1,3 centavos/kWh. 
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Dado que el consumo anual del sistema de 4 aires acondicionados tipo ventana es de 13023 
kWh, la mejora representa un ahorro total de 1204.62 kWh/año. En costos, esto se traduce 
como 16 dólares al año.  Sin embargo, es necesario notar que este cálculo está hecho para los 
4 aire acondicionados actualmente funcionando. Si se llega a reemplazar los aires dañados, 
el ahorro de energía puede llegar a ser mayor.  
La segunda parte de este estudio consiste en el análisis comparativo de los sistemas 
de generación de energía. Los costos iniciales como instalación, compra, o anuales de 
mantenimiento, son los parámetros más importantes que tomar en cuenta para este análisis. 
En la tabla 1 se muestran los costos iniciales de mantenimiento y otros que tiene cada sistema.  
 
Tabla 14. Costos de sistemas de generación de energía. 
Sistema fotovoltaico autónomo Valor 
Unitario 
Valor Total Generador a Diesel Valor 
Total 
Paneles Solares SW 300 Mono 361 49096 MODASA MP82 12438 
Baterías de inmersión Rolls 
s1660 
410 22140 Costos de 
operación 
450 
Inversor 6025 6025 Mantenimiento 337,1 
Controlador 2136 2136 Instalación 1184 
Estructura 1449,3 1449,3 Otros 621,9 
O&M 1,805 245,48     
Instalación 4909,6 4909,6     
 
  
Revisando los catálogos de fabricantes, se obtiene que el costo de la estructura es de 
96,2$ por Kilovatio.  Además, los costos de instalación y de  operación y mantenimiento 
(O&M) para lugares remotos se puede aproximar como 10% y 1% respectivamente del costo 
total de los paneles solares (Nafeh, 2009). Por otro lado, los costos de mantenimiento y de 
instalación del generador a Diesel se los aproxima con 0,01$/kWh y 5% del valor del 
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generador (Haghighat Mamaghani, Avella Escandon, Najafi, Shirazi, & Rinaldi, 2016). En la 
figura 22 y 23, se observa el flujo de caja de los dos generadores a lo largo de 20 años.  
  
Figura 22. Flujo de caja de sistema fotovoltaico  
 
 
Figura 23. Flujo de caja de sistema fotovoltaico  
Luego, con el uso de la ecuación 16 se procede a realizar el análisis comparativo anual. 
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Flujo de caja generador a Diesel 
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del 9,47% (Banco Central, 2018) se obtiene que los costos anuales para el sistema fotovoltaico 
y el sistema de generación a Diesel es de 11135,64$ y 2265,61$ dólares respectivamente.  
Finalmente, se procede a la tercera parte de este estudio económico, el cual consiste en 
analizar la factibilidad de implementar el diseño del sistema de aire acondicionado 
centralizado. Por lo tanto, en la tabla 15 se puede observar un resumen de los costos de los 
diferentes componentes.   
Tabla 15. Costos de sistemas de aire acondicionado 
Sistema de Aire Acondicionado Centralizado Valor  
Ductos e instalación 1655,5 
Equipos 19507,24 
Instalación equipos 590,08 
Operativo anual 309,8485 
Mantenimiento anual 900,81 
Accesorios 317,25 
Tipo Ventana Valor 
Equipos 4998,9 
Instalación 2800 
Operativo anual 521,95 
Mantenimiento anual 949,791 
 
Posteriormente, se procede a graficar el flujo de caja de los sistemas, tomando en 
cuenta de que el sistema de aire acondicionado centralizado tiene una vida de 15 años y el 
de tipo ventana una de 10 años (Carrier, n/d). La figura 24 y 25 muestra el flujo de caja de 




Figura 24. Flujo de caja de sistema VAV. 
 
Figura 25. Flujo de caja de sistema de aire acondicionado centralizado. 
Al realizar el análisis comparativo anual, se tiene que los costos anuales del sistema 
centralizado y del sistema tipo ventana son de 4024,58$ y 2711,76$ dólares respectivamente. 
Construcción prototipo. 
La construcción del prototipo ha sido llevada a cabo conectando 2 líneas en paralelo 
de paneles solares y 3 en serie. La potencia nominal de cada panel monocristalino es de 
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se tiene que el voltaje nominal del panel es de 24V, y tiene una potencia de 60W. En la figura 
26, se muestra un esquema del sistema autónomo, la cual consiste en 1 batería de plomo 
ácido con válvula regulada, con capacidad de 7Amp.h y un controlador. Los componentes 
alimentan luces led con funcionamiento DC.  
 
 
Figura 26. Esquema de sistema fotovoltaico autónomo. 
Se procede a construir una estructura de madera, para la ubicación de los paneles.  En la 
figura 27, se observa la construcción del prototipo, y esta tiene dimensiones de 60cm por 
40cm.  Como ya se ha mencionado, los 60W de capacidad sirven para cargar la batería y 




Figura 27. Construcción de prototipo de sistema fotovoltaico autónomo. 
Como se observa en la figura 27, el prototipo funciona de manera correcta, y puede ser usado 
en un rango amplio de aplicaciones como, por ejemplo, la aplicación de luces, carga de 
baterías, etc. El panel solar tiene una vida útil de 20 años, mientras que la batería una vida 
útil de 6 años. Es importante no sobrecargar, ni sobre descargar la batería ya que esto puede 









La estación Tiputini presenta varias limitaciones energéticas, las cuales han sido 
estudiadas en el presente trabajo. En la primera parte del estudio, por medio de una 
simulación energética se obtiene que la ganancia máxima de calor en los laboratorios es por 
medio de las ventanas 18000kWh/año.  Un cambio a un tipo de ventana triple de PVC puede 
ayudar a ahorrar el consumo energético del sistema de aire acondicionado actual en un 
9,25%.   
En la segunda parte, la cual es la principal del presente estudio, por medio del método 
de probabilidad de pérdida de carga, se logra optimizar el dimensionamiento de un sistema 
fotovoltaico autónomo.  Dicha combinación consta de 54 baterías y 136 paneles solares, y es 
la que representa el menor costo. Sin embargo, dado a que los costos operativos del 
generador a Diesel son muy bajos, la viabilidad de implementar dicho sistema es muy costoso.  
El mismo problema se presenta en la tercera parte. Dado a que los costos de la energía son 
muy baratos, el sistema de aire acondicionado tipo ventana sigue siendo económicamente 
más viable que el sistema centralizado. Sin embargo, se recomienda considerar implementar 
este último ya que la calidad del aire y elementos de confort mejoran. Por otro lado, dado 
que consume menos energía, puede alargar las horas de funcionamiento del laboratorio o 
reducir las emisiones de CO2, producidas por el generador a Diesel. 
Se ha propuesto soluciones energéticas para la estación Tiputini. Estas mejoras 
pueden llegar a tener un costo inicial muy alto. Sin embargo, los beneficios obtenidos en 
términos de consumo eléctrico, eficiencia y sustentabilidad pueden ser de mayor valor para 
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ANEXO A: PLANO LABORATORIO TIPUTINI 
 
 






















ANEXO B: NÚMERO DE VISITANTES EN ESTACIÓN TIPUTINI 
 
Tabla B.1 Número de visitantes en estación tiputini. 
MES INVESTIGADORES ESTUDIANTES TOTAL 
ENERO 6 93 99 
FEBRERO 11 98 109 
MARZO 4 141 145 
ABRIL 4 11 15 
MAYO 4 73 77 
JUNIO 18 81 99 
JULIO 5 36 41 
AGOSTO 1 36 37 
SEPTIEMBRE 2 47 49 
OCTUBRE 4 70 74 
NOVIEMBRE 14 71 85 
DICIEMBRE 5 7 12 












ANEXO C: CÓDIGO DE MATLAB LPSP 
Programa que calcula LPSP y la combinación optima de baterías y paneles solares. 
%Programa que calcula el LSPS y combinación optima de un sistema solar para 






K_ti=0.070/100; %Coefficiente de Temperatura para corriente Sunmodule solar 
world 300W Mono 
K_tv=-0.29/100; %Coefficiente de Temperatura para voltaje Sunmodule solar 
world 300W Mono 
 %Temperatura a una determinada hora 
 
Tstc=25; %temperatura standart conditions 
Rs=0.263; %Resistencia Teórica de modelo de diodo unico 



























costo=(ones(151,151))*100000000; %Matriz de costos. El numero menor de esta 
matriz será el costo óptimo 
  
while paneles<=150 
     
while batterias<=150 
     
    Eb(1)=E_bmax*batterias; 




     
      
for t=(1:(24*365))    %t es el numero de hora a determinada epoca del año 
     
     G=num((t),12); %Radiacion a una hora determinada 





     
    T=(num(t,11))/(10^15); %Temperatura a una determinada hora 
    a=((1+(K_ti*(T-Tstc)))*G/Gstc); 
     
    I_pv(t) =I_ref*(a); 
     
    
  
  
    Voc=Voc_ref*(1+(K_ti*log(G/Gstc))+(K_tv*(T-Tstc))); 
     
    V_pv(t)= V_ref+(Voc-Voc_ref)+(Rs*(I_ref-I_pv(t))); 
     
    if I_pv(t)==0 
 
         
    V_pv(t)=0; 
     
    End 
 
     
    P(t)=V_pv(t)*I_pv(t)*panels;   %Cálculo de la potencia de salida del 
arreglo de modulos solares  
     
    if P(t)>=E_L(t,1) 
  
    Eb(t+1)=Eb(t)+(P(t)+E_L(t)/n_inv)*n_batt; 
         
    else 
         Eb(t+1)=Eb(t)-((E_L(t)/n_inv)-P(t)); 
          
    End 
 
     
     if Eb(t+1)<=E_bmin*batterias 
            
             Eb(t+1)=E_bmin*batterias; 
              
             
              
              
              
     end 
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     if Eb(t+1)>=E_bmax*batterias 
          
         Eb(t+1)=E_bmax*batterias; 
     end 
          
    
    Eb; 
  
   LPS(t)=(E_L(t)-(P(t)+Eb(t)-(E_bmin*batterias))*n_inv); 
 
    
   %si LPS es negativo, existe in exceso de energía 
 
   % si LPS es posistivo existe un deficit de energía 
    
   if LPS(t)<0 
 
       LPS(t)=0; 
 
   end 
    
  
        
       



















































ylabel('Número de Paneles') 
xlabel('Número de Baterías') 






















































ANEXO E: ESPECIFICACIONES DE DUCTOS DE ENTRADA Y SALIDA 
 










Figura E.3. Vista superior y posterior ductos de salida 
 
ANEXO F: CÁLCULO DE CAÍDA DE PRESIÓN 
 




































a 3,93 2,61 1,20 72573,05 0,02 15,00 23,14  38,14 
b 4,51 6,11 1,15 83183,14 0,02 23,31    23,31 
c 3,06 5,43 1,20 50132,70 0,02 11,35 7,00  18,35 
d 3,06 1,25 1,20 50132,70 0,02 8,42 7,00  15,42 
e 2,72 2,27 1,36 66843,59 0,02 7,53   124,00 131,53 
f 2,69 5,70 2,64 110196,44 0,02 13,85    13,85 
g 2,96 3,93 1,20 72891,35 0,02 8,66 25,00  33,66 
h 2,61 4,94 2,64 128276,04 0,02 12,74   124,00 136,74 
i 5,27 3,93 1,20 97188,46 0,02 28,91 25,00  53,91 
j 3,06 5,43 1,20 50132,70 0,02 11,35 7,00  18,35 
k 3,06 1,25 1,20 50132,70 0,02 8,42 7,00  15,42 
l 2,72 2,27 1,36 66843,59 0,02 7,53    7,53 
m 2,76 4,92 3,74 163980,84 0,02 19,73    19,73 
o 2,33 6,01 1,20 57214,93 0,02 5,91 23,00  28,91 
p 2,33 1,25 1,20 57214,93 0,02 4,69 23,00  27,69 
q 1,16 0,25 4,20 57214,93 0,02 3,83   124,00 127,83 
r 3,75 7,38 1,20 84476,41 0,02 16,40 23,00  39,40 
s 5,73 8,76 2,20 164457,07 0,02 58,48    58,48 
t 4,82 7,26 1,20 108685,95 0,02 26,72 63,00  89,72 
u 3,42 1,70 1,20 84031,95 0,02 10,30 32,00  42,30 
v 2,61 1,31 2,74 155390,61 0,02 12,73   124,00 136,73 
w 2,61 1,42 0,05 155390,61 0,02 0,38    0,38 









ANEXO G: ESPCIFICACIONES DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 
 








Figura G.2. Planos de unidad autocontenida. 
